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Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever

(JACEG.. o

Erkend keuringsorganisme www.aceg.be

Datum keuring: 08/10/2018 inspecteur: Kevin Dubois Mentor: Installateur: Elektro ‘S Jongers

iD-label: Capucienenstraat 8 bus 4
B.T.W. nr.:BE 824 739 827 IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 16538  Serie Nr:: 2318013

Plaats van het onderzoek: Eigenaar:

Straatnaam Capucienenstraat Naam ENplus z

Huisnummer 8 bus 4 Straatnaam Capucienensfraat

Postcode 3200 Huisnummer 8 bus 4 iy
Gemeente Aarschot Postcode 3200

Type appartemant Gemeente "Aarschot
EAN : 54 Teller Nr.: : 70365177 ;

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelike installatie volgens AREL anikels\-eiﬂ-. 271bis en 86.
Netbeheerder: EANDIS Spanning: 1~230V Meter / bord verbinding: 10 mm? Max beveilﬁ]n_g: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 8 Isolatie: 80,9 MQ =

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE:_;SB’ Q

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR y 4 A

14 (mA) In (A} In - andere (A) Izt Type '.‘Bevelllgde kringen Test ' . x 2,5
300 40 22,5kA2s (3000A) A i Alle ok ok
30 40 22,5kA2s (3000A) A Alle Ok Ok
BESCHRIJVING INSTALLATIE W, y
Aanlal_krlngen Curve Beschermlng‘é‘ (A-) N (and'e"?g__)\: n P > ‘Sectie (mm?)
Zie schema's - -0 -_ - -

Visueel nazicht (algemeen) (¢ OK (™ NOK l.')lﬁ'ecto aanra!(_qug"' i:x OK ¢ NOK Indirecte aanraking (¢ OK (* NOK
Aanslultingen ¢ OK CI NOK Coii]bcta_ggﬁ'éina's  OK ( NOK schema in bijlage door Acegvaw |
Equipotentlale ¢ OK (‘\ "NOK = nietvan toeplaié‘lng ¢ in afwachting

verblindingen RSN (|

Continuitelit ¢ OK ¢ NOK : "‘._ Verllchtl‘!‘ipl toestellen ¢~ OK ¢= NOK (& NVT
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S . . i
02 Geen inbreuken vastgesteld. p
BESLUIT '

De elektrische installatie voldq\gt_iﬁn de _yiio;schrlﬂen van het ARE). De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 8/10/2043

De nodige maatregelen we on genpm‘éh, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatis,
ontoegankelijk ziin gemaakf doorverzegeling.

Het (de) ééndraads- en opsteliingsschemal(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREL. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De
werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tiidens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle
maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
De elektrische Installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREIL Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben
uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het vertijden van de akie. Indien de
herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

LI . B . <

Aantal bijlage(n}: 0
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kevin Dubois
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Plichten van de el b voor de latie onderworpen aan het ARE!

® Het versiag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installalie.

e Elke gng dient te worden in het elektrisch dossier.
e Elk ongeval overkomen van personen en {8 wijlen, rechtsreeks of , aan de igheid van de ie dient iddellijk te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en
Energie - algemene directie energie, afdeling gas ~ elekiriciteit
Kwalltelt
® Derepr van dit o is enkel in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het gan ende ager.

o De keuwring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installalie.

www.aceg.be 02 /880.88.80 BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en Indien u belangrike uitbreidingen doet De volgende periodieke keuring is ACEG staat tot uw dienst voor alle
besteed aandacht aan de eventuele aan uw installatie, laat opnieuw keuren  voorzien voor 8/10/2043 noodzakelijlg keuringen.
g

nota's V.
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